Iktatoszam: 02/ /2019

Targy: Asz6fé Arpad u. 2. bontasi munksk srajanlat

ELOTERJESZTES

Asz6f6 Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiiletének

2019. junius -i rendes nyilt iilésére

Eléterjesztd: Keller Vendel polgarmester

Az eldterjesztést készitette: Németh Tiinde jegyz6 megbizasabol
Németh Anita pénziigyi tigyintézd

Tisztelt Képvisel6 Testiilet!




A napirendi pont kapcsan az aldbbi elSterjesztést teszem:

Asz6fé Kézség Onkorményzatot Ther Antal okl. épitomérndk szakvéleményt készitett arra
vonatkozoan, hogy az épiilet allapotat veszélyesnek és balesetveszelyesnek mindsiti. Az
Aszofd Arpad u. 2. épiilet dllapota az id6k sordn ugy leromlott, hogy élet és
balesetveszélyessé valt. Felszolitasban kitér arra, hogy az épiiletet el kell bontani.

Mivel Asz6f6 Onkormanyzat kis koltségvetéssel rendelkezik, ezért megprobaltunk forrast
taldlni arra, hogy ezt az éget6en fontos problémét megoldjuk.

A forrast megtalalva, olyan cégeket kellett keresni, aki hajlandé is ennyi pénzért megoldani

gyorsan a problémat. Az Onkormanyzat felkért harom céget, akik a mellékelt ajanlatokat
adtak.

Tisztelt Képviseloket, hogy fogadja el a legelénydsebb ajanlatot tevd cég ajanlatat.
HATAROZATI JAVASLAT :

Asz6f6 Kozség Onkormanyzat Képviselo-testiiletének
........ /2019. (........) Onk. hatdrozata

Aszofé Kozség Onkorményzat Képviseld-testilete az Aszofé 312/2 hrsz-1, természetben
Arpéad u. 2. szém alatt talalhato épiilet bontasara bekért arajanlatok koziil a Multistrada Kft.
(8200 Veszprém, Viola u. 2.) ajanlatéban szereplé netté 11.829.513,- Forint azaz bruttd
15.023.481,- Forint osszeget fogadja el. Az Onkormanyzat a 23.481,- Forint nerdt a 2019.
evi koltségvetési tartalék terhére biztositja. A Képvisels-testiilet felhatalmazza Keller Vendel
polgarmestert a sziikséges intézkedések megtételére, valamint a bontasi szerzodés aldirdsara.
Hatarid6: azonnal

Felel6s: polgarmester

Hataridd: azonnal
Felelos: Keller Vendel polgarmester

Asz616, 2019. junius. Keller Vendel s.k.
polgarmester




8241 Asz6f6 Arpad u. 2. hrsz.: 312/1

Targy: 8241 Asz6f6 Arpad u. 2. hrsz.: 312/1

Feladé: Ther Antal <ther@vnet.hu>

Datum: 2018. 04. 17. 19:34

Cimzett: aszofo@aszofo.hu, jegyzo@tihany.hu, Peresztegi Gabor <pgstudiokft@gmail.com>

Tisztelt Jegyzd Asszony, Tisztelt Polgarmester Ur!

2016. jUnius 15-én Peresztegi Gdbor épitészmérndk megbizasabdl a csatolt

szakvélemeényt készitettem a 8241 Asz6f6 Arpad u. 2. hrsz.: 312/1 ingatlanon allé épiilet
bévitésének és dtalakitasanak épitési engedélyezései terveihez.

Sajndlattal tapasztalom, hogy az épliletnek a szakvéleményben tiirhetének itélt déli sarkédval és
veszélyesnek itélt tetGszerkezetével semmi nem tértént. Az elmult kizel két évben, kiilldnosen a déli sarok
allapota tovébb romlott, az oromfalbdl kisebb kédarabok kihullottak, a tet6héjazat a sarkon tovabbra is a
falba és a falra engedi a vizet. A déli sarokrdl az elmult héten készitett fotékat mellékelem.

A déli sarok allapotdt igy veszélyesnek kell mingsitenem. Javaslom, a balesetveszély megel6zésére a
sarokrész azonnali lekeritését ill. a javitdsi munkék haladéktalan elvégzését.

Koszénettel és udvozlettel -

Ther Antal

okl. épitdmérndk
8247 Hidegkut

F6 u. 68.

tel.:+36 20 980 9810
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TARTOSZERKEZETI SZAKERTO!I VELEMENY
8241 Asz6f6 Arpad u. 2. hrsz.: 312/1 bévitése, Gtalakitdsa és
felUjitdsa épitési engedélyezési tervéhez

Epittetd: Asz6f6 Kozség Onkormanyzata, 8241 Aszéfé Arpad u. 7.

1) Szakvélemény médszere
A meglévé épllet teherhordd szerkezeteit szemrevételezéssel vizsgdltuk 2016.
februdr 8-Gn. Az alkalmazott teherhordd szerkezetek megfeleléségét a
meglévé-megmaradd és az Uj szerkezetek figyelembe vételével szédmitdssal
ellendriztUk az Eurocode szabvdnysorozat alapjan.
Anyagvizsgdlatok nem készUltek azokat a feladat jellege nem indokolta.

2) Az éplilet Gltaldnos ismertetése
A meglévd, részben aldpincézett, féldszintes, hosszteherhordd falas L alaky
épullet, az L révidebb, utcéval parhuzamos szarnyan oromfalas nyeregtetével,
az utcdra merdleges szdrnyon kontyolt nyeregtetével épllt. Az épités t&bb
Utemben tortént. A jellemzé falkdzdk az aldbbiak:
utcdval parhuzamos, dél-nyugati szarny: 4,40 é5 4,95 m
észak-nyugati szérny: 4,95m

3) Az épllet teherhordé szerkezeteinek értékelése
a. Alapozds
A meglévd épllet alapjai az épités idejébdl kiindulva a féfalakkal azonos
szélesseégU, rakott k6 alapok. Az épulet dél-keleti oromfaldn tébb cm
nagysagu repedes lathaté, mely a déli sarok stllyedésére utal. A stllyedés
oka a csapadékviz elvezetésének megoidaﬂonsc’:gc. il. az oromfalhoz
kdzvetlenUl nekiépitett tamfal és az oromfal kézdti viz beszivargds.
A megrepedt déli sarkot ki kell javitani. A javitds modjaként a koltséges
injektdlas és falvarrds helyett a sarok visszabontdsat (az alapokét is) és
Ujjaépitését javasiom.
Kisebb megnyilésd repedések |athatdk az észak-keleti falon a vegfol
becsatlakozdsndl és az L alak belsd sarkdn az ablak szemolddknél és
parapetnél. Ezeknél, valamint a belsé repedéseknél is elegendd a vakolat
szakszer( kijavit&sa.
Az alapozds dllapota a déli falsarok kivételével a haszndlati tapasztalatok
alapjén megfelels. A déli falsarokndl a kijavitasig tdrhetd, azutén megfeleld.

b. FOggbleges teherhordd szerkezetek

A teherhordd falak tébb helyen javitdsra szorulnak. A dél-nyugati falsarok
tébb cm megnyildsy repedése Ujjdépitéssel javitandd. Kisebb megnyllcsu
repedések lathatdk az észak-keleti falon a végfal becsatlakozdsndl és az L
alak belsé sarkdn az ablak szemdldéknél és parapetnél. Tébb helyen belll is
I&taték falrepedések ill. a fal-mennyezet csatlakozdsdnak repedései. Az
észak-nyugati hosszfal kézépsd szakasza a tetd hibdja miatt folyamatosan
&zik. A dél-nyugati, utcai falon a ldbazat felett és a redényszekrények alatti
athidalékndl is a habarcsfugdk kifagydsa tapasztalhaté.

A meglévdé megmaradd 55-60 cm vastagsdgl vegyes falak és teglafalak
dllapotat a fentiek miatt tirhetdnek itélem. A falok teherbirdsa szakszerd

o

javitdssal megfelelévé tehetd.




c. Vizszintes teherhord¢ szerkezetek

A homlokzati és belsd nyildsok feletti dthidaldsok, boltozatok dllapota
tdrhetd. A felljitas sordn a vakolat leverését kévetéen kell eldénteni, hogy
mely athidaldk szorulnak javitdsra. Addig az athidalék dllapotat tirhetének
itélem. Vdrhatéan a homlokzati nyilasok dthidaldéi megerésitenddk, vagy
cserélendok.

Az epulet kézepén elhelyezkedd boltozott pince boltozata megfeleld. Az
épUlet keleti végén elhelyezkedd poroszsiiveg boltozatos pince feletti fédém
dllapota tirhetd. A bejdrattdl balra esé boltozati mezé hosszanti repedését
ékeléssel javitani kell. A kijavitds utan a fédém dllapota megfeleld.

A foldszint feletti stukatirral vakolt gerendds fafédémek dllapota nem volt
vizsgalhats. A f6dém tovdabb nem terhelhetd. A kivitelezés megkezdéséig -
tekintettel a haszndlati tapasztalatokra és az 5,0 m alatti falkéz méretre - a
fédémek dllapotat tirhetének itéljlk, azzal hogy a felUjitds sordn a felsd
deszkdzatot le kell bontani és minden fédémgerenddt feldl kell vizsgdini,
szUkség esetén megerdsiteni.

A boltozott pincétdl keletre fekvé épUletrészen az épllet a feldjitds sordn Uj
monolit vasbeton fédémet kap, addig a fafédém tovabb nem terhelhetd,
dllapota tdrheté.

d. Tet&szerkezet

A tetbszerkezet dliapota veszélyes. A fényképekbél lathatéan a héjazat
tobb helyen megbomlott, a faszerkezet és a falszerkezet is dzik. A
kétégerenddk egy rész degraddlédott, az elkészilt kapcsolati javitdsok nem
1oltik be szerepUket. A tetbszerkezet Ujjdépitését javaslom, a délnyugati
épUletrészen is. Az észak-keleti emelt térdfallal feldjitani kivant éptiletrészen a
tetészerkezet cseréje technoldgiai okokbdl is indokolt.

4) Osszefoglalds
A cimbeli épUlet meglévé-megmaradd teherhordd szerkezetei tdrhetd, ill. a
tetészerkezet esetében veszélyes dllapotiak.
A felljitds sordn a szerkezetek dllapota az Eurocode szabvdanysorozat szerinti
hatdsok viselésére teherbirdsi, és haszndlati hatérdllapotban megfelelévé,
rendkivUli hatardllapotban tdrhetévé tehetdk.

Hidegkut, 2016. jonius 15.

Ther Antal
okl. epitémérndk
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